{ SAUTER MV 23212 TWUP

Aussentemperatur-Messumformer Montageanleitung 210,220
Transmetteur de température extérieure Instruction de montage
Outdoor Temperature Transmitter Installation instructions T
Trasmettitore di temperatura esterna Istruzioni di montaggio
Transmisor de temperatura exterior Instrucciones de montaje -A-
Yttertemperatur-Matomformare Monteringsanvisning
Buitentemperatuur-Meetopnemer Montagevoorschrift
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-2- MV 23212

297354

2 4/6 mm
226567/099

Installation nach MV 01.1
T Installation selon MVF 01.1
L P(PI) Installation see MVE 01.1
'A' Istallazione secondo MVI 01.1
Instalacion segin MVSp 01.1
2 0,2 (XP4, XP41) Instalation enligt MVS 01.1
1,311 par Installatie volgens MVNLO1.1

t 2 0,2 mm (XP4, XP41)

p(bar) 1,3%%" bar
p(bar)
1,0

0,2 o (°c) TWUP210: min -20°C, max 40°C | p(bar)=0.0133-(9+20)+0,2
min max TWUP 220 : min 5°C, max 35°C I p(bar)=0.0266+(9 - 5)+0,2
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